INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utforts i denna byggnad

Fastighetsbet:  Carolus 26,
Adress: Persgata 53, Helsingborg
Byggnad: BRF Carolus 26

Ombesiktn Néasta
Systemnr Betjanar *Resultat Besiktning senast besiktning

FF1 Igh 1002 och G 2020-07-02 T
tvittsuga 409{5‘02—0\/

Sjilvdrag Ligenheter G 20200702 .
1 Q5 02-0Y

Kontrollant: Per Wulff

Behdrighet: Riks K, 7650, Swedcert AB

Foretag: Simab Ventilation

Adress: Hemmesldvsvigen 50

Ort: 269 96 Bistad

Protokoll finns hos byggnadségare och byggnadsnamnd
*Resultat: EG = Ej Godkant, G = Godkaént

_dnderskrift

vél synlig plats i byggnaden.




